Замечания  к проекту актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково Балаковского района Саратовской области на период до 2028 года  

            Утверждаемая часть
1) 8. стр. 48 табл.4.2.1  объем перекладки квартальных сетей на 2020,2021,2022 — 0  но почему то м2? -такая же таблица  на стр. 67 табл. 6.6.1 взяли  и убрали строку 2 квартальные сети  хотя в тексте: Сводные данные по объему перекладки магистральных и квартальных сетей.

2) 27. Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 

Представлен перечень, выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей, Ссылка на закон «О теплоснабжении» без номера об определении обслуживающей организации. Хотелось бы вывод о решении. ничего не поменялось. 

3) 31. Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия? В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством,  тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Расчетный и прогнозной тарифы на тепловую энергию потребителей в зоне ЕТО должен быть  Выводы по тарифам ????
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

41. Табл. 3.20.1. Место установки ПСВ на дома  - это где продолжительность работы в течение года, ч — ОЗП  - это что? Указать места установки регуляторов перепада давления ПСВ на дома — 5 шт. Ничего не исправили.

42. П. 3.22 Приложены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 г , где % от планируемого отпуска тепла 27,53, а в таблице на стр. 61 доля потерь на 2019 г -29,1 на тепловых сетях города.  Где исправлено?

44. П. 4.2. Что это -  не расположены существующие котельные? Московская 55а.

49. 5.5. Нормативы потребления ТЭ на отопление и ГВС, а указаны только на подогрев холодной воды на ГВС. Никаких изменений в пункте нет, не исправлено.

59. 9.4 графические материалы (карты -схемы тепловых сетей ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) — отсутствуют графические материалы (электронные карты-схемы тепловых сетей, зоны действия источников тепловой энергии, энергетические балансы тепловых сетей).

61. Цитаты 10.2. 1. (стр.123) 
В состав филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» входит источник тепловой энергии???- Балаковская ТЭЦ-4. 

Может  так: В Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» представлен 2-мя  предприятиями:

     - ТЭЦ-4  Филиал «Саратовский» ПАО  «Т Плюс»;
· Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково Филиал «Саратовский» ПАО  «Т Плюс»

      67. 12.3. К основным проблемам существующих систем теплоснабжения(у нас одна) относятся физический износ оборудования источником (а надо источника) централизованного теплоснабжения... Не исправлено, а надо  К основным проблемам развития существующей системы теплоснабжения...

Глава 2. 

       69. Табл. 1.2.1 п. 7 ул. Строителей,41, а надо ул. Строительная,41, и год ввода неправильный. Не исправлено А где МКД Строительная 39?

      70. 2.1. Вот так поправили: Объем перспективной застройки г. Балаково на расчётный период с 2020 по 2028 гг. определялся по данным Генерального плана и по данным, предоставленным администрацией Балаковского муниципального райони , ПАО «Т Плюс».
      71. Рис. 2.1.1 — где условные обозначения и пояснения. А где расшифровка А, Б, В..? что за объекты строительства, хотя бы ссылку укажите.

       78.Таблицы 4.7.1. и 4.7.2. Наименование системы теплоснабжения -ТЭЦ-4, а разве не централизованная система ?  Системы снабжения теплом бывают централизованные и децентрализованные, зависимые и независимые открытые и закрытые. ( А не ТЭЦ - исправить)

      113.На стр. 77 Указано «В Варианте 2 развития системы теплоснабжения ...реализовать разработанную инвестиционную программу по магистральным тепловым сетям», а ранее в варианте 2 (стр.14) техническое перевооружение.. источника, магистральных тепловых сетей и концессионных соглашений (автоматизация  и реконструкция) ЦТП, реконструкция теплотрасс ВКС.  Формулировки не изменены. Так и не добавлено к магистральным сетям  ЦТП и внутриквартальные сети.

      177. А в Постановлении 405 п. 85. Глава 16 должна называться "Реестр проектов схемы теплоснабжения". Не исправлено название главы.

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований. 19  ( 85. Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" )
      Дополнительные замечания.
Утверждаемая часть

          1) 1.1.2.1.Существующие тепловые нагрузки потребителей Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, представлен в таблице 1.2.1. Таблица 1.2.1  7 Ул. Строителей, 41 — надо ул. Строительная,41

         2) 5.2.2. Подключения перспективных зон теплоснабжения в 2020 г.   - Перспективная зона теплоснабжения Б расположена в районе ул. Строительной и ул. Волжской в Центральной части г. Балаково. ( а надо Заканальная), Перспективная зона теплоснабжения Г расположена в Саратовского шоссе в Заканальной части г. Балаково. ( а надо Центральная)

(Город Балаково разделен на 3 части: 1) Островная: Жилгород, Старый город (историческая часть города), посёлок Дзержинского; 2) Заканальная: с 1 по 4 микрорайоны, Промзона, пос. Сазанлей; 3) Новая (Новый город) (Центральная) это в  обосновывающих материалах).

          3) Таблица 6.6.3 Год окончания реализации мероприятия ПИР 2034 год , а мероприятия до 2028 года?

Обосновывающие материалы Глава 1.

       12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).


По результатам анализа фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети за 2019 г. от Балаковской ТЭЦ-4 можно сделать следующие выводы: 
- в диапазоне температур наружного воздуха от -8 до +2 оС температура сетевой воды в подающем трубопроводе превышает требования температурного графика на 5 - 15 оС.
 - в диапазоне температур наружного воздуха от -22 до -8 оС температура сетевой воды в подающем трубопроводе занижена в сравнении с требованиями температурного графика на 5 - 15 оС. 
- имеет место занижение фактических температур сетевой воды в обратном трубопроводе над значениями по утверждённому графику в широком диапазоне температур наружного воздуха от -22 до -5 оС и от -1 до +10 оС. 
Таким образом, имеются отклонения фактического режима отпуска тепла от утвержденного в системе теплоснабжения г. Балаково (агде выводы по переработке графика ?)

п. 66 замечаний

     4) Нарушена нумерация страниц (50,64...66,97,74,87,123...).

Обосновывающие материалы Глава 2.

5) Рис. 4.5.2.  Перспективная зона теплоснабжения Б расположена в районе ул. Строительной и ул. Волжской в Центральной части г. Балаково. (а надо Заканальная часть)

6) Рис. 4.5.3. Перспективная зона теплоснабжения Б Перспективная зона теплоснабжения В расположена в районе Набережной Леонова в Заканальной части г. Балаково. (а надо Центральная часть)

7) Рис. 4.5.4. Перспективная зона теплоснабжения Г расположена в Саратовского шоссе в Заканальной части г. Балаково. (а надо Центральная часть)

Глава 8 предложения по строительству

8) Перспективная зона теплоснабжения Б расположена в районе ул. Строительной и ул. Волжской в Центральной части г. Балаково и приведена на рис. 2.2.4 ( Поменять на Заканальная часть).

9) Перспективная зона теплоснабжения Г расположена в Саратовского шоссе в Заканальной части г. Балаково и приведена на рис. 2.2.6 (поменять на Центральную часть).

10) Перспективная зона теплоснабжения Б расположена в районе ул. Строительной и ул. Волжской в Центральной части г. Балаково и приведена на рис. 2.2.12. (поменять на Заканальную часть).
11) Необходимо в план реконструкции внутриквартальных сетей учесть, что в первую очередь восстанавливать МКД без циркуляции ГВС, которая по договору передана на обслуживание согласно прилагаемого списка.

12) Почему в мероприятия по автоматизации ( табл. 6.7.1 и 6.7.2 Утверждаемая часть ) объектов включены ЦТП-27,28,56,57,59,60,63,64,65,66,67,68,69,74 — которые в табл.3.1.9. Обосновывающих материалов Глава 1 указаны как автоматизированные?

13) А также в реконструкцию объектов с модернизацией теплообменного оборудования включены ЦТП-5, 55,63,64,65 — теплообменники пластинчатые установлены в 2020 году?

14) Направляем Вам предложения о включении в первую очередь и добавлении мероприятий по реконструкции внутриквартальных сетей и модернизации и теплообменного оборудования, просим учесть их в актуализированной схеме.

15) Администрация Балаковского муниципального района не принимала решения  о присвоении  ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации, в связи с чем необходимо привести  текст предложенного  проекта  актуализированной схемы теплоснабжения в соответствие.
16) В главе 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержится расчет экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Наличие источников финансирования должно быть подтверждено соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).
